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Informations importantes 

En raison de la diversité des utilisations des produits décrits dans le destinées à l’utilisateur présent manuel, les personnes qui en sont responsables doivent

s’assurer que toutes les mesures ont été prises pour que l’application et l’utilisation des produits soient conformes aux exigences de performance et de sécurité, ainsi qu’aux lois, règlements, codes et normes en vigueur.

Les illustrations, schémas et exemples de programmes contenus dans

ce manuel sont présentés à titre indicatif seulement. En raison des nombreuses variables et impératifs associés à chaque installation, la société Allen-Bradley ne saurait être tenue responsable ou redevable (y compris en matière de propriété intellectuelle) des suites d’utilisation réelle basée sur les exemples et schémas présentés dans ce manuel.

La publication SGI-1.1, «  Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid-State Control » (disponible auprès de votre agence commerciale Allen-Bradley), décrit certaines différences importantes entre les équipements électroniques et les équipements électromagnétiques qui devront être prises en compte

lors de l’application de ces produits comme indiqué dans la présente publication.

Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans

autorisation écrite de la société Rockwell Automation est interdite.

Des remarques sont utilisées tout au long de ce manuel pour attirer votre attention sur les mesures de sécurité à prendre en compte: Actions ou situations risquant d’entraîner des


ATTENTION

blessures pouvant être mortelles, des dégâts

matériels ou des pertes financières.

! 

Les messages « Attention » vous aident à :

• identifier un danger

• éviter ce danger

• en discerner les conséquences

Informations particulièrement importantes dans le


IMPORTANT

cadre de l’utilisation du produit.

Allen-Bradley, ControlLogix et Data Highway Plus sont des marques commerciales de Rockwell Automation.

ControlNet est une marque commerciale de ControlNet International, Ltd.

DeviceNet est une marque commerciale de l’Open DeviceNet Vendor Association, Inc.

Ethernet est une marque commerciale de Digital Equipment Corporation, Intel et Xerox Corporation.

RSLinx, RSLogix 5000 et RSNetWorx sont des marques commerciales de Rockwell Software.

Windows 95/98 et Windows NT sont des marques commerciales de Microsoft Corporation.

Conformité aux directives 

Si ce produit porte le marquage CE, son installation au sein de

de l’Union européenne (EC) l’Union européenne et de l’espace Economique Européen a été approuvée. Il a été conçu et testé afin de satisfaire aux directives suivantes : Directive relative à la compatibilité électromagnétique

Ce produit a été testé afin de vérifier sa conformité avec la

directive 89336/EC relative à la compatibilité électromagnétique

(CEM) en application des normes suivantes, en tout ou partie,

contenues dans un fichier spécifique :

• EN 50081-2 Compatibilité électromagnétique – Norme

générique d’émission, Partie 2 – Environnement industriel

• EN 50082-2 Compatibilité électromagnétique – Norme

générique d’immunité, Partie 2 – Environnement industriel

Ce produit est destiné à une utilisation dans un environnement

industriel.

Directive relative à la basse tension

Ce produit a été testé afin de vérifier sa conformité avec la

directive

73/23/EEC Basse tension, en application des normes de sécurité

EN 61131-2 Automates programmables, Partie 2 – Spécifications et

essais des équipements. Pour les informations spécifiques requises

par la norme EN 61131-2, reportez-vous aux sections appropriées

dans cette publication ainsi qu’à la publication Allen-Bradley

Directives de câblage et de mise à la terre pour automatisation

industrielle, 1770-4.1 FR.

Cet équipement est classé en tant qu’équipement ouvert et doit

être monté dans une enceinte durant son fonctionnement afin de

garantir une protection.


Préface

A propos du présent manuel utilisateur


Introduction

Le présent manuel contient suffisamment d’informations pour pouvoir mettre en place et faire fonctionner un exemple d’application. Vous pouvez l’utiliser si vous connaissez bien les produits DeviceNet et ControlLogix, mais que vous n’avez jamais utilisé ces produits conjointement. Les informations fournies constituent une base ; vous pourrez naturellement modifier ou étendre les exemples afin de les adapter à vos besoins spécifiques.

Ce manuel contient des instructions sur la configuration d’un réseau DeviceNet en utilisant les logiciels RSLinx et RSNetWorx pour DeviceNet sur différents réseaux :

• directement sur le réseau DeviceNet

• à partir d’un réseau ControlNet

• à partir d’un réseau Ethernet

• à partir d’un réseau Data Highway Plus

Cet exemple d’application montre comment commander un réseau

DeviceNet à l’aide d’un automate Logix5550 et du module 1756-DNB.

Vous allez

utiliser le logiciel de programmation RSLogix 5500 pour créer un

programme de logique à relais qui contrôlera une cellule

photoélectrique et une RediSTATION.

Le présent manuel utilisateur doit être utilisé


IMPORTANT

conjointement avec la notice d’installation du

module scrutateur 1756-DNB DeviceNet, publication

1756-5.66.

Ces instructions contiennent d’importantes

informations sur la configuration de votre scrutateur.

1
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Public concerné

Le présent manuel est destiné aux ingénieurs et techniciens chargés de l’installation, de la programmation et de la maintenance d’un système de commande incluant un automate Logix5550

communiquant sur un réseau DeviceNet au travers d’un module

1756-DNB.

Nous supposons que vous :

• développez un réseau DeviceNet à l’aide d’un châssis

ControlLogix en association avec un module d’interface 1756–

DNB

• connaissez chacun des paramètres et exigences d’E/S de votre

dispositif

• connaissez bien l’environnement Microsoft® Windows

• connaissez le logiciel RSNetWorx pour DeviceNet

Publication 1756-6.5.19FR - Mai 2000
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Exemple d’application

Ce manuel décrit comment mettre en place un exemple d’application.

Ce manuel fournit des exemples de chaque étape de la configuration, et fait référence à d’autres manuels pour plus de détails.

Composants du système

Pour l’exemple d’application considéré, nous avons utilisé les

dispositifs et le logiciels indiqués ci-après. Pour votre propre

application, remplacez-les par vos propres dispositifs de façon à les adapter à vos besoins. Les configurations recommandées dans ce manuel vont vous aider à configurer le système et à le faire

fonctionner. Votre configuration finale dépendra de votre application.

Remarque : Si vous utilisez des versions différentes du logiciel ou du firmware de ces produits, certains de vos écrans seront légèrement différents des écrans représentés dans le manuel.


Nom du produit

Référence

Série

Révision

Qté Matériel

1

Châssis ControlLogix

1756-A4, -A7, -A10

–

–

1

Automate Logix5550

1756-L1

A

5.12

1

Module d’interface DeviceNet pour ControlLogix 1756-DNB

A

3.003

1

Connexion Quad DeviceNet

1492-DN3TW

–

–

1

Module d’interface opérateur RediSTATION

2705-T3DN1A42A

–

–

1

Cellule photoélectrique série 9000

42GNP-9000 ou équivalent

–

–

1

Module de communications série PC DeviceNet

1770-KFD

A

1.04

1

Câble RS-232

1787-RSCABL/A (PC vers 1770-KFD)

–

–

1

Alimentation 24 V

24 V c.c., 8 A régulés

–

–

1

PC

Windows NT 4.0

–

–

compatible IBM

Câbles DeviceNet de dérivation

1787-PCABL, -TCABL, -MCABL

–

–

ou ligne principale, selon le besoin

1(1)

Module d’interface ControlNet ControlLogix

1756-CNB

B

2.24

1(2)

Module d’interface Data Highway Plus pour

1756-DHRIO

B

2.17

ControlLogix

1(3)

Module d’interface Ethernet pour ControlLogix

1756-ENET

A

1.18


Logiciel

RSLogix 5000


9324-RL5300END

–

2.51

RSNetWorx pour DeviceNet

9357-DNETL3,

–

2.11

RSLinx

9355-WAB

–

2.10

(1)

Nécessaire en cas d’interface avec le réseau DeviceNet et un réseau ControlNet. Voir chapitres 5 et 6.

(2)

Nécessaire en cas d’interface avec le réseau DeviceNet et un réseau Data Highway Plus. Voir chapitres 5 et 6.

(3)

Nécessaire en cas d’interface du réseau DeviceNet et d’un réseau Ethernet. Voir chapitres 5 et 6. 
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Conventions

Les conventions ci-après sont utilisées dans l’ensemble de ce manuel : utilisées dans ce manuel • Les listes à puces énumèrent des informations et non des étapes

d’une procédure.

• Les listes numérotées proposent des étapes à réaliser dans

l’ordre.

• Les informations figurant en gras dans le corps du texte

identifient les fenêtres de menu ou options d’écran, noms

d’écrans et zones de l’écran, tels que boîtes de dialogue, barres

d’état, boutons et paramètres.


CONSEIL

Ce symbole signale des conseils utiles.

Ceci est un encadré de

définition. Quand un

mot apparaît en gras

Un encadré de définition définit des termes que vous ne

dans le corps d’un

connaissez peut-être pas.

paragraphe, un

encadré de définition

apparaît dans la marge

gauche et définit le

concept plus en détail.

Les captures d’écran sont des représentations des écrans affichés par le logiciel. Les noms des boutons et champs de l’écran apparaissent souvent en gras dans le texte d’une procédure. Les images des touches représentent les touches que vous enfoncez réellement.

L’icône « PLUS » est placée à côté des paragraphes qui font

référence à des sources d’informations présentes dans d’autres

0RUH

Plus

documents.
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Où trouver plus

Reportez-vous aux publications ci-dessous pour la configuration et

0RUH

Plus

d’informations

l’utilisation de votre réseau DeviceNet :

Pour plus d’informations sur


Voir cette publication

Numéro de la 


publication

le module d’interface DeviceNet pour

ControlLogix DeviceNet Scanner Module Installation Instructions

1756-5.66

ControlLogix

le châssis ControlLogix

Instructions d’installation du châssis ControlLogix

1756-5.2FR

les alimentations ControlLogix

Alimentations ControlLogix – Notice d’installation

1756-5.1FR

la connexion du réseau DeviceNet

Système de câbles DeviceNet – Manuel de planification et

DN-6.7.2FR

d’installation

le module de communication 1770-KFD

DeviceNet RS-232 Interface Module Installation Instructions

1770-5.6

l’automate Logix5550

Automate Logix5550 – Manuel utilisateur

1756-6.5.12FR

la RediSTATION

RediSTATION Operator Interface User Manual

2705-804

le module d’interface ControlNet pour

Passerelle ControlNet pour ControlLogix – Notice d’installation

1756-5.32FR

ControlLogix

le module d’interface DH+ pour ControlLogix

Module d’interface de communication DH+–RIO ControlLogix –

1756-5.4FR

Notice d’installation

le module d’interface Ethernet pour

ControlLogix Ethernet Module Installation Instructions

1756-5.3

ControlLogix

le logiciel RSLogix 5000

Getting Results with RSLogix 5000

9399-RLD300GR

le logiciel RSLinx

RSLinx Lite User Guide

9399-WAB32LUG

le logiciel RSNetWorx pour DeviceNet

Voir l’aide en ligne du logiciel

–

les termes et définitions

Allen-Bradley Industrial Automation Glossary

AG-7.1


CONSEIL

Nombre des publications ci-dessus sont


disponibles sur le site suivant :

http://www.theautomationbookstore.com


CONSEIL

Pour plus d’informations sur les produits Rockwell

Software, visitez le site internet de Rockwell

Software :

http://www.software.rockwell.com.
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signifie

Passerelle


Assure le transfert explicite de messages pour le module d’interface Changement Type de communications de données d’E/S. Le module d’interface peut d’état envoyer et recevoir des données avec des dispositifs esclaves qui

possèdent la fonction de changement d’état. Les données sont envoyées chaque fois qu’intervient un changement de données. Les données sont mises à jour à la fréquence d’horloge.

Module de

Module d’interface 1756-DNB ou module 1770-KFD.

communications

Cyclique

Type de communication de données d’E/S. Le module d’interface peut

envoyer et recevoir des données avec des dispositifs esclaves dotés de la fonction transmission cyclique.Les données sont envoyées à une vitesse configurable par l’utilisateur.

EDS

Fiche de configuration électronique. Modèle, fourni par le vendeur, qui spécifie comment les informations sont affichées ainsi que ce qu’est une entrée appropriée (valeur).

Messagerie

Type de messagerie utilisée pour les tâches de faible priorité,

explicite

configuration et surveillance des données par exemple.

Vitesse

Les dispositifs configurés pour le changement d’état peuvent aussi

d’horloge

envoyer un signal d’« activité interne » pour indiquer leur bon

fonctionnement.

Plate-forme hôte Ordinateur qui accueille le module d’interface 1756-DNB.

E/S

Abréviation d’« entrées et sorties ».

Messagerie

Type de messagerie utilisée pour les données de contrôle d’E/S de haute implicite priorité ; par ex., changement d’état, cyclique, interrogation,

échantillonnage.

Données

Données produites par un dispositif DeviceNet et collectées par le module d’entrée d’interface, que la plate-forme hôte va pouvoir lire.

MAC ID

Adresse réseau d’une station DeviceNet.

Réseau

Réseau DeviceNet ou représentation du logicielle RSNetWorx pour

DeviceNet du réseau

Station

Matériel qui se voit assigner une adresse unique sur le réseau (également appelé dispositif).

Hors ligne

Quand l’interface de communication PC ne communique pas sur le réseau.

En ligne

Quand l’interface de communication PC est configurée et activée pour communiquer sur le réseau.

Données de

Données produites par une plate-forme hôte, écrites dans la mémoire du sortie module d’interface. Ces données sont envoyées par le module d’interface vers les dispositifs DeviceNet.

PC

Abréviation de l’expression « personal computer » désignant un ordinateur personnel compatible IBM®.

Appel

Type de communication de données d’entrée/sortie. Un message

d’interrogation sollicite une réponse d’un dispositif unique spécifique sur le réseau (transfert de données point à point).

Enregistrement

Adresse de station et mémoire spécifique à une voie assignée dans la mémoire non volatile du module d’interface pour une station de la liste de scrutation.

Rx

Abréviation de « réception ».

Liste de

Liste des dispositifs (stations) avec lesquels le scrutateur est configuré et scrutation peut échanger des données d’E/S.

Scrutateur

Fonction du module d’interface 1756-DNB qui supporte l’échange d’E/S

avec des modules esclaves.

Mode esclave

Le module d’interface est en mode esclave quand il est placé comme

dispositif esclave dans la liste de scrutation d’un autre module d’interface.

Echantillonnage Type de communications de données d’E/S. Un message d’échantillonnage sollicite une réponse de chaque dispositif échantillonné (transfert multidestinataire). C’est un message de 64 bits qui contient un bit pour chaque dispositif du réseau.

Tx

Abréviation de « transmission ».
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Assistance Rockwell 

Rockwell Automation offre ses services d’assistance dans le monde


Automation

entier avec, aux Etats-Unis, plus de 75 bureaux de service après-vente, 512 distributeurs agréés et 260 intégrateurs système agréés, ainsi que des représentants Rockwell Automation dans le monde entier.


Support local des produits

Contactez votre représentant Rockwell Automation pour :

• Le support technico-commercial

• La formation technique aux produits

• L’assistance sur garantie

• Les contrats de service technique


Assistance technique pour les produits

Si vous avez besoin de contacter Rockwell Automation pour une

assistance technique, appelez votre représentant Rockwell

Automation.

Vous pouvez obtenir une assistance technique en ligne sur les sites web de Rockwell Automation : • www.ab.com/mem/technotes/kbhome.html (base de

connaissances)

• www.ab.com/networks/eds (fiches de configuration

électroniques)

Questions ou commentaires sur ce manuel

Si vous avez des suggestions à faire sur la façon dont nous pourrions vous rendre ce manuel plus utile, veuillez nous contacter à l’adresse ci-après : Rockwell Automation, Allen-Bradley Company, Inc.

Control and Information Group

Technical Communication

1 Allen-Bradley Drive

Mayfield Heights, OH 44124-6118, Etats-Unis
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Contenu du chapitre

Ce chapitre fournit un aperçu des communications entre un automate

Logix5550 et des dispositifs DeviceNet via un module 1756-DNB. Il

contient aussi la description des tables de données et des écrans et fenêtres de RSNetWorx pour DeviceNet servant à la configuration des tables de données.

Le tableau ci-dessous indique ce que contient le présent chapitre et où trouver des informations spécifiques.

Pour plus d’informations sur


Voir page

Ce que vous devez savoir

1-1

Ce que fait votre module 1756-DNB

1-2

Communication avec vos dispositifs

1-4

Ce que sont les tables de données du module 1756-DNB et ce 

1-5

qu’elles font

Table de configuration de scrutateur (SCT)

1-5

Table Scanlist (SLT)

1-6

Logiciel RSNetWorx comme outil de configuration

1-6

Une représentation de l’écran de configuration RSNetWorx pour 

1-7

DeviceNet


Ce que vous devez savoir

Avant de configurer votre module 1756-DNB, vous devez comprendre

:

• le mode d’échange de données entre l’automate et des

dispositifs DeviceNet via le module 1756-DNB

• les tables de données du module 1756-DNB, configurables par

l’utilisateur

• le rôle du logiciel RSNetWorx pour DeviceNet

1
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Ce que fait votre module 

Dans une configuration type, le module 1756-DNB agit comme une

1756-DNB

interface entre les dispositifs DeviceNet et l’automate Logix5550.

Réseau DeviceNet

PC équipé du logiciel RSNetWorx

ControlLogix

pour DeviceNet

Châssis

Module

Automate

Module

d’interface

Logix5550

1756-DNB

1770-KFD

Rack d’E/S FLEX

Cellule photoélectrique

Série 9000

RediSTATION

Dispositifs

DeviceNet

Variateur 1305

Le module 1756-DNB communique avec les dispositifs DeviceNet sur

le réseau pour :

• lire les données d’entrée à partir d’un dispositif

• écrire les sorties vers un dispositif

• charger des données de configuration

• contrôler l’état opérationnel d’un dispositif

Le module 1756-DNB communique avec l’automate à l’aide de tables

d’entrée, de sortie et de diagnostic. Les informations échangées sont : • données d’E/S du dispositif

• informations d’état

• données de configuration
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La figure ci-dessous représente une configuration DeviceNet entre

automate et E/S. Voir les chapitres donnés en référence pour des

informations plus détaillées.

Automate vers E/S

PC avec

Entrée lue par l’automate (Chapitre 2)

RSNetWorx

pour DeviceNet

Configure le module DNB (Chapitre 4)

Table de configuration (Chapitres 2 et 4)

Ecriture de sortie par

Envoie les données vers les

l’automate (Chapitre 2)

dispositifs depuis le DNB (Chapitre 2)

Données d’entrée

Réseau DeviceNet

du dispositif vers le

Dispositif

DNB (Chapitre 2)

Dispositif

d’entrée

de sortie

Le module d’interface 1756-DNB peut aussi être utilisé pour relier un réseau DeviceNet à un autre réseau. Voir les chapitres référencés pour plus d’informations.

Configuration de dispositifs et collecte de données sur

des réseaux de haut niveau via ControlLogix/DNB

Station industrielle avec

PC portable avec RSNetWorx pour

RSView

DeviceNet

Réseau ControlNet, DH+ ou Ethernet

Module 1756-DNB

Automate Logix 5550

Module d’interface

1756-CNB, -DHRIO. ou -ENET

Collecte de donnés d’état

Configuration des dispositifs

ou d’alarme (Chapitre 6)

à l’aide de RSNetWorx (Chapitres 4 & 5)

Configuration du réseau DeviceNet

via ControlNet, DH+ ou Ethernet

(Chapitre 5)

Réseau DeviceNet

Dispositif source utilisé

Dispositif cible

pour collecter les

à configurer

données
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Communication avec

Le module 1756-DNB communique avec un dispositif par messages


vos dispositifs

d’échantillonnage,  d’interrogation, de changement d’état, et/ou cycliques. Il utilise ces messages pour solliciter des données de chaque dispositif ou pour leur en envoyer. Les données reçues des dispositifs, ou Un message d’échantillonnage est données d’entrée, sont organisées par le module 1756-DNB et mises à la un transfert multidestinataire de disposition de l’automate. Les données reçues par votre automate

données (de 64 bits de longueur)

Logix5550, ou données de sortie, sont organisées dans le module

envoyé par le module 1756-DNB

1756-DNB et envoyées vers vos dispositifs.

et qui appelle une réponse de

chaque dispositif esclave

destinataire. Il y a un bit pour

Dans tout ce document,  l’entrée et  la sortie sont définies du chacune des 64 adresses de


IMPORTANT

stations possibles. Les dispositifs

point de vue de l’automate Logix5550. La sortie est

répondent en renvoyant leurs

constituée de données envoyées depuis l’automate

données, qui peuvent comporter

Logix5550  vers un dispositif. L’entrée est constituée de

jusqu’à 8 octets.

données collectées par l’automate Logix5550  depuis un

Un message d’interrogation est un

dispositif.

transfert de données point à point

Les longueurs de toutes les données envoyées et reçues

(0-255 octets) envoyé par le module

sur un réseau DeviceNet sont exprimées en nombres

1756-DNB et qui sollicite une

réponse d’un seul dispositif. Le

d’octets. Un dispositif peut, par exemple, uniquement

dispositif répond avec ses données

produire deux bits d’informations d’entrée. Néanmoins,

d’entrée (0-255 octets).

étant donné que le volume minimal d’une information sur

un réseau DeviceNet est de un octet, deux bits

Un message de changement d’état

d’information sont inclus dans l’octet de données produit

est un transfert de données

envoyées chaque fois qu’intervient

par le dispositif. Dans cet exemple (deux bits

un changement de données. Une

d’informations seulement en entrée), les six bits supérieurs

fréquence configurable par

ne sont pas significatifs.

l’utilisateur peut également être

définie pour permettre aux

dispositifs d’indiquer leur bon

fonctionnement pendant les

intervalles séparant des

changements de données. Cela

n’exige pas de données en réponse,

Un message cyclique est envoyé

uniquement à la fréquence

configurable par l’utilisateur,

10 ms par exemple.
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Module 1756-DNB

Dispositifs DeviceNet

Mémoire de stockage

Données d’entrée à partir

des données d’entrée

des dispositifs DeviceNet

Octet

A1

A2

A1

0

Différentes portions de

B

1

données provenant d’un même

B

C

2

dispositif peuvent être

Entrée des

A2

configurées pour séparer des

3

dispositifs vers

C

emplacements mémoire du

D

4

l’automate

module 1756-DNB. Ainsi, les

E

5

D

valeurs « marche/arrêt »

E

6

peuvent être configurées avec

E

un emplacement, les valeurs de

diagnostic avec un autre, etc.

Ce procédé est appelé

« segmentation de la

Données de sortie

configuration ». Ce concept est

vers les dispositifs

illustré ici par le fait que l’octet

DeviceNet

A est stocké de façon séparé à

Stockage des données

l’aide des segments A1 et A2.

de sortie

X

X

sortie de

Y

Y

l’automate

Y

Y

Logix 5550

Y

Y

Z

Z
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Ce que sont les tables de 

Pour gérer le flux de données entre votre automate et les dispositifs données du module réseau, le module 1756-DNB utilise les tables de données suivantes.

1756-DNB et ce qu’elles 

• Table de configuration du module 1756-DNB


font

• Table Scanlist (liste de scrutation)

• Table de données des entrées de dispositif

• Table de données des sorties de dispositif

• Table de dispositif inactif

• Table de dispositif défaillant

Vous pouvez configurer deux de ces tables de données à l’aide du

logiciel RSNetWorx. Ces deux tables sont stockées dans la mémoire

non-volatile du module 1756-DNB et sont utilisées pour construire

toutes les autres tables de données :

• Table de configuration de scrutateur (SCT)

• Table Scanlist (SLT)

Table de configuration de scrutateur (SCT)

La SCT contrôle certaines informations de base dont votre module

1756-DNB a besoin pour fonctionner sur votre réseau DeviceNet. Il

indique à votre module 1756-DNB :

• s’il peut transmettre et recevoir des données d’entrée et de sortie

• combien de temps il attend après chaque scrutation avant de

scruter à nouveau les dispositifs

• quand envoyer ses messages d’interrogation
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Table Scanlist (SLT)

La SLT gère les mises à jours d’E/S sur chacun de vos dispositifs

réseau. Elle permet aussi à votre module 1756-DNB de mettre les

données des dispositifs à la disposition de votre automate. La SLT dit à votre module 1756-DNB : • quelles adresses de station scruter

• comment scruter chaque dispositif (par échantillonnage,

interrogation, changement d’état, de façon cyclique, ou toute

combinaison valide)

• à quelle fréquence vous pouvez scruter vos dispositifs

• où trouver exactement les données désirées au sein de

l’ensemble des données du dispositif

• la taille des données d’entrées et des données de sortie

• où configurer exactement les données d’entrée ou de sortie que

votre automate pourra lire ou écrire


Tables 

Données de cette table


Ecran de configuration 

configurées par 


RSNetWorx

l’utilisateur

SCT

•

fonctionnement de base

Configuration du module

Le retard d’interscrutation est le

•

paramètres du module

1756-DNB

temps entre scrutations d’E/S

•

retard d’interscrutation

(interrogation et échantillonnage).

•

rapport d’appel

C’est le temps pendant lequel le

d’arrière-plan

module 1756-DNB va attendre entre

la dernière requête du message

SLT

•

données d’identification

Editeur de Scanlist (SLE)

d’interrogation et le début du cycle

spécifiques au dispositif

de scrutation suivant.

•

méthode de transfert de

Edition des paramètres d’E/S du

données

dispositif

Le ratio d’interrogation

•

volume des données

d’arrière-plan définit la fréquence

transmises/reçues

des messages d’interrogation d’un

•

Emplacements source et

Ces valeurs peuvent être

dispositif en fonction du nombre de

destination des données

configurées automatiquement via

scrutations d’E/S. Par exemple, si le

d’entrée et de sortie

la fonction AutoMap ou

ratio est réglé à 10, ce dispositif

manuellement via le plan de la

sera interrogé une fois toutes les

table de données (Data Table

10 scrutations.

Map).


Logiciel RSNetWorx 

Le logiciel RSNETWorx pour DeviceNet est utilisé pour configurer les comme outil de tables de données du module 1756-DNB. Cet outil logiciel se connecte au module 1756-DNB par le réseau DeviceNet via un module


configuration

d’interface 1770–KFD ou une carte PC (1784-PCID, -PCIDS ou

-PCMCIA).
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CONSEIL

Le module 1756-DNB peut aussi être configuré à

distance sur un réseau ControlNet, Ethernet ou Data

Highway Plus. Voir chapitre 5. 

La représentation ci-dessous de l’écran de configuration montre les écrans de RSNetWorx pour DeviceNet utilisés pour configurer le module 1756-DNB et les chemins de navigation existant entre

eux.L’utilisation de ces écrans est décrite dans le Chapitre 4. 
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Une représentation de l’écran de configuration RSNetWorx pour 


DeviceNet

Ecran principal de RSNetWorx pour DeviceNet.

Pour parcourir le réseau,

cliquez sur le bouton Online

puis sélectionnez le driver.

Pour accéder au Module d’interface 1756-DNB,

cliquez deux fois sur l’icône 1756-DNB

Pour accéder à la liste de scrutation,

cliquez sur l’onglet Scanlist

Pour configurer

Pour configurer

automatiquement les dispositifs

automatiquement les dispositifs de

d’entrée, sélectionnez l’onglet Input

Pour éditer les paramètres d’E/S d’un dispositif,

sortie, sélectionnez l’onglet Output

puis cliquez sur le bouton AutoMap

cliquez deux fois sur le dispositif dans

puis cliquez sur le bouton AutoMap.

la liste de scrutation.

Et ensuite ? 

Les sections suivantes du présent manuel présentent ces informations :

• Le chapitre 2 décrit l’étape de planification du processus de

configuration et présente un exemple de configuration.
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• Le chapitre 3 décrit la configuration matérielle de l’exemple

d’application utilisé.

• Le chapitre 4 décrit la configuration du réseau DeviceNet

utilisant le logiciel RSNetWorx pour DeviceNet.

• Le chapitre 5 explique comment configurer un réseau DeviceNet

à partir d’un autre réseau.

• Le chapitre 6 décrit comment créer, charger et exécuter le

programme applicatif de l’exemple.

• Le chapitre 7 décrit les diagnostics permettant de résoudre les

problèmes rencontrés sur le module 1756-DNB.
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Chapitre 2


Planification de la configuration et 

configuration des données de vos dispositifs

Ce chapitre présente les questions que vous devez vous poser avant

de configurer votre module d’interface 1756-DNB. Ensuite, il présente un exemple de réseau DeviceNet et un système de configuration des données d’E/S pour une cellule photoélectrique et une interface

opérateur RediSTATION. Le tableau ci-après présente le contenu de

ce chapitre et l’emplacement des informations.

Pour plus d’informations sur


Voir page

Ce que vous devez savoir

2-1

Comment commencer

2-1

Exemple de réseau

2-2

Exemple de dispositifs réseau

2-2

Configuration des données d’entrée d’une cellule 

2-7

photoélectrique

Exemple de configuration de données d’entrée 

2-8

d’une cellule photoélectrique

Configuration des données d’interface opérateur 

2-4

RediSTATION

Exemple de configuration des données d’entrée 

2-5

de l’interface RediSTATION

Exemple de configuration des données de sortie 

2-6

de l’interface RediSTATION


Ce que vous devez savoir

Pour configurer des données via votre module d’interface 1756-DNB,

vous devez comprendre :

• quels sont les besoins de votre réseau

• comment les données d’entrée sont configurées

• comment les données de sortie sont configurées


Comment commencer

Le fait d’effectuer une planification avant de configurer votre module 1756-DNB va vous permettre d’être sûr : • que vous utilisez efficacement votre mémoire et votre bande

passante

• que vous répondez aux besoins et exigences spécifiques du

dispositif

• que vous donnez la priorité aux transferts d’E/S critiques

• que vous laissez de la place pour des extensions

Une question très importante à laquelle il faut répondre est « qu’est-ce qui se trouve sur votre réseau ? ». Vous devez connaître chaque dispositif :

1
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• importance et taille des E/S

• fréquence de l’envoi de messages

Vous devez aussi poser la question « Comment ce réseau évoluera-t-il à l’avenir ? » A ce stade de votre planification, il est intéressant pour vous d’avoir une idée d’une éventuelle extension future de votre réseau. La configuration des données d’E/S peut être effectuée automatiquement par le logiciel RSNetWorx. Mais si vous effectuez vous-même la configuration de vos E/S, vous aurez la possibilité de prévoir de

futures E/S. Ceci vous permettra ultérieurement de gagner du temps.

Par exemple, RSNetwork va automatiquement configurer les

dispositifs de la façon la plus efficace possible, mais le résultat est que plusieurs dispositifs peuvent partager le même emplacement de mot en mémoire. Toutefois, vous pouvez aussi faire en sorte que le

système configure les dispositifs, de façon que deux dispositifs ne partagent pas le même emplacement mémoire en sélectionnant l’option « Dword align » lors de la configuration automatique. Vous pouvez configurer manuellement les dispositifs si vous avez besoin de leur assigner des emplacements mémoire spécifiques.

Pour plus de détails, reportez-vous aux écrans d’aide fournis par le logiciel RSNetWorx pour DeviceNet. Vous trouverez une assistance supplémentaire sur le site web de Rockwell Software : http://

www.software.rockwell.com

Exemple de réseau

L’exemple ci-après illustre un plan de configuration des données d’un réseau DeviceNet. Remarquez que même si la configuration est effectuée automatiquement par le logiciel RSNetWorx, vous devez

savoir où les dispositifs sont configurés afin de les utiliser dans votre application.

Exemple de dispositifs réseau

Cet exemple de réseau possède les dispositifs suivants :

• un PC Windows NT 4.0 avec les logiciels RSNetWorx pour

DeviceNet, RSLinx et RSLogix 5000

• un module de communications 1756-DNB interfaçant un

automate Logix5550 avec DeviceNet

• une cellule photoélectrique de série 9000 (échantillonnée)

• une interface opérateur RediSTATION (interrogée)
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Dans l’exemple ci-après, les sorties sont les données


IMPORTANT

envoyées  vers un dispositif depuis un automate. Les

entrées sont des données collectées  depuis  un

dispositif par un automate.

∗ Voir remarque ci-dessous
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2-4        Planification de la configuration et configuration des données de vos dispositifs Le système que vous allez mettre en place est représenté ci-dessous : PC avec Windows NT 4.0 et

les logiciels RSNetWorx, RSLinx

et RSLogix 5000

Cellule

photoélectrique

Série 9000

Module

Station 62

communication

Station 9

1770-KFD

∗

Réseau DeviceNet

∗

Station 0

Station 7

1756-DNB et automate

Interface opérateur

Logix5550 dans un châssis ControlLogix

RediSTATION

Chaque extrémité du câble de ligne principale


IMPORTANT

DeviceNet doit être terminé par une résistance. Pour

plus d’informations, reportez-vous au Manuel de

planification et d’installation – Système de câbles

DeviceNet, publication DN-6.7.2FR.
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Configuration des données d’interface opérateur RediSTATION

L’interface RediSTATION possède des entrées et des sorties qui

doivent être configurées. L’octet d’entrée est configuré dans le fichier des données d’entrée du module 1756-DNB, puis dans la table-image des entrées de l’automate Logix5550. L’octet de sortie est configuré dans le fichier des données de sortie du module 1756-DNB puis dans la table-image des sorties de l’automate Logix5550.

La procédure de configuration, qui utilise le logiciel RSNetWorx pour DeviceNet, est décrite dans les pages 4-15 à 4-18.

Interface opérateur RediSTATION

Deux bits d’entrée de la RediSTATION

peuvent être configurés : le bit 1 pour le

voyant indicateur

bouton Start vert et le bit 0 pour le bouton

rouge Stop.

voyant de démarrage vert

Le bit 4 de l’octet d’entrée peut être mis à

voyant d’arrêt rouge

1 par la logique à relais du Logix 5550 si

l’ampoule du voyant indicateur est grillée

ou absente.

bit de démarrage (bouton vert)

sortie

1

bit d’arrêt

L’interface opérateur

G    R

(bouton rouge)

RediSTATION produit un

octet de données d’entrée

7

6

5

4

3

2

1

0

et utilise un octet de

données de sortie.

bit clignotant pour le voyant indicateur

bit de sortie du

entrée

1

B   L

voyant

indicateur

7

6

5

4

3

2

1

0

Un bit de sortie du voyant indicateur

RediSTATION (marche/arrêt) sera configuré.

Dans les bits RediSTATION pour les boutons rouge et vert et le bit

d’état du voyant indicateur :

• 1 = ON

• 0 = OFF
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RediSTATION

Un exemple de configuration de données d’entrée de l’interface

RediStation est décrit ci-dessous.

Octet d’entrée 

Que se passe-t-il ? 

1

Les bits des boutons rouge et vert

R = bit du bouton rouge (STOP)

1 octet

G    R

de l’interface opérateur

RediSTATION sont configurés dans

le fichier de données d’entrée du

module 1756-DNB.

= bits non utilisés

2

Le fichier de données est alors

transféré vers la table-image des

1

entrées de l’automate.

Important : Le module 1756-DNB ne

rend le fichier de données disponible

Bit

Bit

que pour que l’automate Logix5550

15/31 Fichier de données d’entrée du module 1756-DNB1 0/16

puisse le lire. Le module 1756-DNB ne

déplace pas le fichier de données vers

G     R

Mot 0 faible (L)

l’automate.

Table-image des entrées 

Mot 0 fort (H)

de l’automate Logix55501

Adresse

Données

Mot 1 faible (L)

Mot 0,L

0000 0000 0000 00GR

Mot 0,H

0000 0000 0000 0000

Mot 1 fort (H)

Mot 1,L

0000 0000 0000 0000

2

Mot 1,H

0000 0000 0000 0000

Mot 2 faible (L)

Mot 2,H

0000 0000 0000 0000

Mot 2,H

0000 0000 0000 0000

Mot 2 fort (H)

Exemple : Le bouton vert START de la RediSTATION

apparaît dans la table-image des entrées de

l’automate Logix5550 sous forme d’un double mot 0,

bit 1.

jusqu’au

double mot

Le bouton rouge STOP de la RediSTATION apparaît

123

dans la table-image des entrées de l’automate

Logix5550 sous forme d’un double mot 1, bit 0.

1 Cette configuration est basée sur l’exemple du chapitre 4. La configuration réelle de votre système peut s’avérer différente.
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Exemple de configuration des données de sortie de l’interface 


RediSTATION

La sortie RediSTATION est configurée vers le fichier de données de

sortie du module 1756-DNB. Dans l’octet de sortie se trouve un bit

pour le voyant indicateur. Le fichier de données de sortie est alors transféré depuis l’automate Logix5550 pour allumer ou éteindre le voyant.

Que se passe-t-il ? 


Octet de sortie RediSTATION

1


Le bit de voyant indicateur de

station démarrage/arrêt

adresse de station 7

l’interface opérateur

RediSTATION est configuré dans

1 octet

B     L

L = bit pour le voyant

le fichier de données de sortie du

lumineux de la station

module 1756-DNB.

2

Le fichier de données de sortie

est alors envoyé vers la

= bits non utilisés

2

RediSTATION via un message

d’interrogation à partir duquel la

RediSTATION reçoit son bit du

voyant indicateur.

Bit

Bit

Table de données de sortie du module 1756-DNB1

15/31

0/16

Table-image des sorties

Mot 0 faible

de l’automate Logix55501

B     L

Adresse

Données

Mot 0 fort

Mot 0,L

0000 0000 0000 00GR

Mot 0,L

0000 0000 0000 0000

Mot 1 faible

Mot 1,L

0000 0000 0000 0000

1

Mot 1,H

0000 0000 0000 0000

Mot 1 fort

Mot 2,L

0000 0000 0000 0000

Mot 2 faible

Exemple : le voyant indicateur RediSTATION (f) est

pris dans le double mot 0, bit 0 de la table-image des

sorties 1756-DNB.

jusqu’au

1 Cette configuration est basée sur l’exemple du chapitre 4 : la

double mot

configuration réelle de votre système peut être différente.
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Les entrées de la cellule photoélectrique sont configurées dans le fichier de données d’entrée du module 1756-DNB, puis dans la table-image des entrées de l’automate Logix5550. La procédure utilisée pour cela à l’aide du logiciel RSNetWorx pour DeviceNet est décrite dans les pages 4-15 à 4-17. 

La cellule photoélectrique n’a pas de sorties à configurer.

Cellule photoélectrique série 9000

Deux bits d’entrée de la cellule

photoélectrique seront configurés : le bit

d’état et le bit de donnée.

La cellule photoélectrique

produit un octet de données

bit

d’entrée en réponse au

d’état

message d’échantillonnage.

bit de

sortie

1 octet

S    D

données

7

6

5

4

3

2

1

0
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Exemple de configuration de données d’entrée d’une cellule 

photoélectrique

Octet d’entrée 

Que se passe-t-il ? 

1 Les bits d’état et de donnée de

1 octet

S    D

chaque cellule

photoélectrique sont

configurés dans le fichier de

= bits non

données d’entrée du module

1756-DNB.

1

2

Le fichier de données d’entrée

est alors transféré vers la

Bit

Bit

table-image des entrées de

l’automate Logix5550.

15/31

Fichier de données d’entrée du module 1756-DNB1 0/16

Important : Le module 1756-DNB ne

S     D

 

Mot 0 faible

rend les données disponibles que pour

que l’automate Logix5550 puisse les lire.

Le module 1756-DNB ne déplace pas les

Mot 0 fort

données vers l’automate.

Table-image des entrées 

Mot 1 faible

de l’automate Logix55501

Adresse

Données

Mot 1 fort

Mot 0,L

0000 00SD 0000 0000

Mot 0

0000 0000 0000 0000

2

Mot 2 faible

Mot 1,L

0000 0000 0000 0000

Mot 1,H

0000 0000 0000 0000

Mot 2 fort

Mot 2,L

0000 0000 0000 0000

Mot 2,H

0000 0000 0000 0000

1 Cette configuration est basée sur l’exemple du

jusqu’au

chapitre 4. La configuration réelle de votre sys—

double mot

tème peut être différente.

123

Et ensuite ? 

Le chapitre 3 décrit comment configurer le matériel du système pour mettre en oeuvre l’exemple d’application.
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Chapitre 3

Configuration du matériel

Que contient ce chapitre ? 

Ce chapitre décrit comment configurer le matériel pour l’exemple

d’application. Le tableau ci-dessous indique ce que contient le présent chapitre et où trouver des informations spécifiques.

Pour plus d’informations sur


Voir page

Installation du module de communication 1770-KFD

3-1

Installation de l’automate Logix5550

3-2

Installation du module d’interface 1756-DNB

3-2

Installation d’un module d’interface ControlNet, Ethernet ou 

3-3

DH+

Installation de l’interface opérateur RediSTATION

3-5

Installation de la cellule photoélectrique série 9000

3-6

A quoi va ressembler votre exemple système

3-7


Installation du module de 

Connectez le connecteur RS-232 du module d’interface 1770-KFD à

communication 1770-KFD 

l’un des ports série de votre station de travail PC (par ex., COM1).

Connectez le connecteur DeviceNet du module 1770-KFD au câble

d’une ligne de dérivation ou d’une ligne principale DeviceNet. Vous pouvez réaliser cette connexion au réseau de différentes façons : par exemple en utilisant un boîtier Quad Tap DeviceNet (réf.

1492-DN3TW), comme indiqué sur la page 3-7.

vers COM1 PC

Module d’interface

RS-232 1770-KFD

Câble de

ligne principale ou

de dérivation DeviceNet

Pour des instructions détaillées sur la façon d’installer le module 0RUH

Plus

d’interface 1770-KFD, reportez-vous aux Instructions d’installation du module d’interface RS-232 DeviceNet, publication 1770-5.6.

1
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Installation de l’automate 

Se reporter à l’illustration ci-après pour l’installation de l’automate Logix5550

Logix5550 dans le châssis ControlLogix.


a

Alignez la carte sur les guides haut

et bas du châssis.

Important : Pour l’exemple d’application,

prenez soin de placer l’automate dans

l’emplacement 0 (premier emplacement à

partir de la gauche).

b


c

Faites glisser le module dans le châssis.

Assurez-vous que le module se connecte bien

Le module est complètement installé quand il est au même

au fond de panier du châssis.

niveau que l’alimentation et les autres modules installés.

Pour des instructions détaillées sur la façon d’installer l’automate, 0RUH

Plus

reportez-vous au Manuel utilisateur de l’automate Logix5550,

publication 1756-6.5.12.


Installation du module 

Pour notre exemple d’application, insérez le module 1756-DNB dans

d’interface 1756-DNB

l’emplacement 1 (second emplacement à partir de la gauche).

41595
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Reportez-vous à l’illustration ci-après pour la connexion du module 1756-DNB au réseau.

prise

10 positions

Connecteur du port

1787-PLUGIOR

DeviceNet

Ligne principale ou de dérivation DeviceNet

Pour plus d’informations sur la façon de connecter le module

0RUH

Plus

1756-DNB au réseau, reportez-vous au document Instructions

d’installation du module scrutateur DeviceNet ControlLogix,

publication 1756-5.66.

Installation d’un module 

Vous ne pouvez pas établir une connexion directe avec l’automate

d’interface ControlNet, 

Logix5550 par le réseau DeviceNet. Pour charger l’exemple

d’application du chapitre 6, vous devez utiliser le connecteur RS-232

Ethernet ou DH+

de l’automate, ou effectuer le chargement depuis un autre réseau. Le chapitre 6 donne des exemples de chargement sur réseaux ControlNet, Ethernet et Data Highway Plus.

Pour réaliser un chargement sur l’un de ces réseaux, vous devez avoir configuré ce réseau et avoir installé l’un des modules d’interface suivants dans le châssis ControlLogix de l’automate.

Pour ce réseau


Installez ce module

ControlNet


1756-CNB

Data Highway Plus

1756-DHRIO

Ethernet

1756-ENET

Installez le module dans n’importe quel emplacement ouvert du

châssis ControlLogix, en procédant comme pour l’automate et le

module 1756-DNB. Connectez ensuite le module au réseau approprié.
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Reportez-vous aux publications ci-après pour plus d’informations sur 0RUH

Plus

l’installation de ces modules :


Publication

Numéro de la 


publication

Passerelle ControlNet pour ControlLogix – Notice d’installation 1756-5.32FR

Module d’interface de communication DH+-RIO ControlLogix

1756-5.4FR

– Notice d’installation

ControlLogix Ethernet Module Installation Instructions

1756-5.3

Une fois l’installation terminée, votre châssis ControlLogix doit

ressembler à ce qui suit :

Automate Logix5550

Modules d’interface

(1765-L1)

CNB, DHRIO ou ENET

Module 1756-DNB
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Installation de l’interface 

Commencez l’installation de la RediSTATION en retirant les six vis

opérateur RediSTATION

fixant le couvercle et en réglant les micro-interrupteurs de la façon suivante : Réglez cette position

Pour obtenir cette valeur :

1

1

Marche

2

1

Marche

3

1

Marche (adresse de

4

0

Arrêt

station1)

5

0

Arrêt

6

0

Arrêt

7

0

Arrêt

(débit

8

1

Marche des données2)

9

0

Arrêt

10

0

Arrêt

1L’adresse DeviceNet est 000111 (station 7).

2Le débit de données est 10 (500 kb/s).

La vitesse par défaut des sorties est de 0 (sorties désactivées).

La vitesse flash des sorties est 0 (sorties désactivées).

Voir le Chapitre 2 du document Manuel utilisateur de l’interface

0RUH

Plus

opérateur RediSTATION, publication 2705-804, pour une information

complète sur le réglage des micro-interrupteurs pour la configuration de l’adresse de la station, la vitesse de données, la vitesse flash des sorties et l’état par défaut de la sortie.

Reportez-vous à l’illustration suivante pour la connexion de la

RediSTATION au réseau.


CONSEIL

Vous n’avez pas

besoin de

déconnecter

l’alimentation du

Câble DeviceNet

réseau DeviceNet

pour connecter la

station

RediSTATION.

mini

Connecteur

Le câble DeviceNet se connecte directement au

connecteur

libre

mini-connecteur sur le dessus du boîtier de la

RediSTATION, ou au travers de l’ouverture du

conduit (connecteur à raccordement libre).
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Installation de la cellule 

Connectez la cellule photoélectrique au réseau et configurez-la

photoélectrique série 9000 comme suit :

• Adresse de la station : 9

• Mode de fonctionnement : A l’éclairement (par défaut)

• Vitesse en bauds : 500 kB

Vue du dessus de la cellule photoélectrique série 9000

Bouton-poussoir de

programmation

Réglage de la

sensibilité

Jaune – Sortie

Vert – Marge

Rouge/Vert – Etat

Pour des instructions détaillées, reportez-vous aux instructions livrées 0RUH

Plus

avec votre cellule photoélectrique.
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A quoi va ressembler votre  Quand vous aurez fini d’installer tous les dispositifs, votre système exemple système ressemblera à celui du schéma ci-dessous.

PC avec Windows

NT 4.0 avec les logiciels

RSLinx et RSLogix 5000

RSNetWorx,

Cellule

photoélectrique

Série 9000

Station 9

Port série

Module de

du PC

communications

 

1770-KFD

Boîtier QuadTap

1492-DN3TW

Station 62

Station 0

24V

Module

Automate

Station 7

ControlLogix

Châssis

Interface opérateur

RediSTATIOn

Logix5550

Modules d’interface

1756-DNB

CNB, DHRIO ou ENET

(1756-L1)

Assurez-vous que chaque extrémité de votre câble


IMPORTANT

de ligne principale DeviceNet est bien doté d’une

résistance de terminaison. Reportez-vous au Manuel

de planification et d’installation – Système de câbles

DeviceNet, publication DN-6.7.2FR, pour plus

d’informations.

Et ensuite ? 

L’étape suivante consiste à configurer le module 1756-DNB et à

effectuer la configuration des données d’E/S en utilisant le logiciel RSNetWorx pour DeviceNet.
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Chapitre 4

Configuration du réseau DeviceNet

Que contient ce chapitre ? 

Ce chapitre décrit comment configurer le réseau DeviceNet en

utilisant les logiciels RSLinx et RSNetWorx pour DeviceNet. Le tableau ci-dessous indique ce que contient ce chapitre et où trouver des informations spécifiques.

Pour plus d’informations sur


Voir page

Installation du logiciel

4-1

Utilisation de RSLinx pour configurer le driver DeviceNet

4-2

Utilisation de RSNetWorx pour configurer la Scanlist du module 

4-4

1756-DNB

Mise en place d’une connexion en ligne

4-4

Réglage de l’adresse de station du 1756-DNB

4-6

Configuration de la Scanlist

4-9

Vérification de la configuration de la RediSTATION

4-14

Configuration automatique des dispositifs dans la Scanlist

4-15

Sauvegarde de la configuration DeviceNet

4-18


Installation du logiciel

Pour les logiciels RSLinx et RSNetWorx.

1. Insérez le CD d’installation dans le lecteur de CD-ROM.

Remarque : Le CD-ROM supporte Windows Autorun. Après

insertion dans le lecteur de CD-ROM, et si Autorun est configuré

sur votre système, l’installation démarre automatiquement au

premier écran de configuration.

Si Autorun n’est pas configuré pour votre lecteur de CD-ROM,

passez à l’étape 2.

2. Dans le menu Démarrer, choisissez Exécution.

La fenêtre Run apparaît.

3. Tapez d:/setup (si cette commande n’apparaît pas

automatiquement),

si d:  est la lettre correspondant à votre lecteur de CD-ROM.

4. Cliquez sur OK.

La barre de déroulement d’exécution s’anime, suivie par un écran

de bienvenue.
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Utilisation de RSLinx pour 

Une fois le logiciel installé, vous allez utiliser RSLinx pour configurer configurer le driver votre driver DeviceNet et votre logiciel RSNetWorx pour DeviceNet

pour configurer le réseau.


DeviceNet

1. Démarrez RSLinx. La fenêtre principale de RSLinx apparaît.

2. Dans le menu Communications, sélectionnez Configure Drivers. La fenêtre ci-après apparaît.

3. Sélectionnez DeviceNet Drivers dans la liste déroulante et cliquez sur Add/New (ajouter/nouveau). Le système vous propose une liste de différents choix.

4. Sélectionnez le driver Allen-Bradley 1770-KFD.
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La fenêtre de configuration du driver 1770-KFD apparaît.

La configuration de votre driver peut varier selon

la configuration de votre système (port COM,

débit de données, adresse de station). Choisissez

les réglages appropriés pour votre système. Pour

notre exemple, nous allons régler le débit de

données du port série à 500 K.

5. Configurez le driver selon l’exemple ci-dessus, puis cliquez sur OK.

Le logiciel prend quelques secondes pour configurer le driver. Une

fois cette opération effectuée, le message d’invite ci-dessous

apparaît :

6. Sélectionnez le nom du module par défaut 1770-KFD-1, puis cliquez sur OK. 

7. Fermez RSLinx.

Vous allez utiliser le driver que vous venez de configurer pour

parcourir et configurer le réseau avec RSNetWorx pour DeviceNet.

Publication 1756-6.5.19FR - Mai 2000







4-4        Configuration du réseau DeviceNet


Utilisation de RSNetWorx 

Mise en place d’une connexion en ligne


pour configurer la Scanlist 

du module 1756-DNB


Suivez la procédure ci-dessous pour configurer le réseau DeviceNet à l’aide du driver 1770-KFD.

1. Démarrez RSNetWorx.

2. Dans le menu File, sélectionnez New.

Si vous avez installé RSNetWorx pour ControlNet sur votre

ordinateur, la fenêtre ci-dessous peut apparaître. Sinon, passez à

l’étape 4.

3. Mettez en surbrillance DeviceNet Configuration, puis cliquez sur OK.

4. Cliquez sur le bouton Online 

dans la barre d’outils.

Publication 1756-6.5.19FR - Mai 2000







Configuration du réseau DeviceNet        4-5

La liste des drivers disponibles sous RSLinx apparaît. (Votre liste peut être différente de la liste représentée ici, selon les drivers installés sur votre système.) 5. Sélectionnez le module 1770-KFD-1, DeviceNet puis cliquez sur OK.

Le système vous propose de transférer ou de charger des dispositifs avant de passer en ligne.

6. Cliquez sur OK pour passer en ligne et transférer le réseau.

RSNetWorx pour DeviceNet commence à parcourir le réseau pour

y rechercher des dispositifs.Une fois cette opération terminée, le

réseau affiché sur votre écran va ressembler au réseau représenté

ci-dessous.
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CONSEIL

RSNetWorx pour DeviceNet parcourt une fois le

réseau lorsque vous passez en ligne ou choisissez la

fonction Parcourir. Le logiciel interroge le réseau pour

y trouver les dispositifs, puis affiche les résultats. Si

une station qui était en ligne se retrouve plus tard

hors ligne, il n’y a pas d’indication « active » sur

RSNetWorx. Vous devez effectuer manuellement ce

parcours pour détecter la station manquante.

Pour effectuer un parcours manuel, appuyez sur le

bouton .

Réglage de l’adresse de station du 1756-DNB

Une fois les dispositifs chargés, leurs adresses de station apparaissent sous leurs icônes respectives. Dans notre exemple, le module d’interface 1756-DNB doit avoir une adresse de station de 0 (ou 00). Si vous avez besoin de changer l’adresse de station du module, utilisez la procédure ci-dessous.


CONSEIL

Vous pouvez utiliser cette procédure pour modifier

l’adresse de station d’autres dispositifs présents sur le

réseau (cellule photoélectrique par exemple). Vous

pouvez aussi modifier le débit de données du réseau

de certains dispositifs. L’alimentation doit être éteinte

puis rétablie pour que la modification du débit de

données prenne effet.

Si « 00 » apparaît à droite de l’icône 1756-DNB et que vous n’avez pas besoin de changer l’adresse de station d’autres dispositifs, vous pouvez sauter le reste de cette section et aller à « Configuration de la 

Scanlist » à la page 4-9. 

Le réseau ne doit pas être actif au moment de la mise


IMPORTANT

en service des stations sur le module 1756-DNB.

Assurez-vous que l’automate est en mode

Programme.

(Remarquez que ceci ne s’applique qu’au 1756-DNB.

Vous pouvez mettre en service d’autres dispositifs,

l’automate étant en mode Exécution.)
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Pour modifier l’adresse de station d’un dispositif, exécutez les étapes suivantes : 1. Dans le menu Tools, sélectionnez Node Commissioning (mise en service de station).

La fenêtre Node Commissioning apparaît.

Remarque : Vous pouvez aussi utiliser le

bouton Manual Configuration

(configuration manuelle) en face avant du

module 1756-DNB pour modifier son

adresse de station et son débit de

données. Voir les instructions

d’installation du module scrutateur

DeviceNet pour ControlLogix pour plus

d’informations.

2. Cliquez sur le bouton Browse.

Vous allez voir apparaître la fenêtre Device Selection (sélection du dispositif).

3. Sélectionnez le module 1770-KFD (1770-KFD-1 ci-dessus).
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Les dispositifs présents sur le réseau apparaissent dans la partie

droite de la fenêtre.

4. Sélectionnez le dispositif dans la partie droite.

5. Cliquez sur OK.

La fenêtre Node Commissioning (Mise en service de station)

apparaît, avec les valeurs en cours des paramètres pour le dispositif sélectionné. Votre fenêtre doit ressembler à la fenêtre ci-dessous.

6. Dans l’encadré New Device Settings : Node Address (Nouveaux réglage des paramètres : adresse de station), entrez la nouvelle adresse de station (par ex. 0, comme ci-dessus).

7. Cliquez sur Apply.

8. Cliquez sur Exit pour fermer la fenêtre.
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Configuration de la Scanlist

1. Cliquez deux fois sur l’icône de module 1756-DNB.

La fenêtre ci-dessous apparaît :

2. Sélectionnez l’onglet Module.

Le système vous propose de transférer ou charger la configuration.

3. Cliquez sur Upload.
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Après transfert, la fenêtre ci-après apparaît :

4. Assurez-vous que le numéro de Slot (emplacement) du module 1756-DNB est correct. Dans notre exemple, nous avons utilisé l’emplacement 1.


CONSEIL

Nous avons utilisé les valeurs par défauts (Module

Defaults) pour les autres paramètres. Pour obtenir

une explication de ces paramètres, cliquez sur le

bouton Help (aide).

5. Sélectionnez l’onglet Scanlist.
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La fenêtre Scanlist apparaît, avec la RediSTATION et la cellule photoélectrique dans la liste Available Devices (dispositifs disponibles).

6. Pour cet exemple, enlevez la coche de la case Automap on Add (configuration automatique en cas d’ajout), comme indiqué ci-dessus. Vous effectuerez la configuration plus tard.

7. Cliquez sur le bouton de

double flèche pour ajouter la cellule

photoélectrique et la RediSTATION à la Scanlist. La cellule

photoélectrique et la RediSTATION apparaissent dans la Scanlist,

dans la partie droite de la fenêtre.
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8. Cliquez sur OK.

Le système vous propose de charger les changements dans le

dispositif (c’est-à-dire le scrutateur).

9. Cliquez sur Oui.

Vérification de la configuration de la cellule photoélectrique

1. Cliquez deux fois sur l’icône du module 1756-DNB, puis sélectionnez à nouveau l’onglet Scanlist.

2. Cliquez deux fois sur cellule photoélectrique dans la Scanlist.
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La fenêtre Edit I/O Parameters apparaît pour la cellule

photoélectrique.

Les paramètres d’E/S définissent la configuration du dispositif en

spécifiant combien et quelles données le dispositif va échanger

avec le module 1756-DNB. Par défaut, la cellule photoélectrique

envoie 1 octet quand elle reçoit la requête d’échantillonnage.

Rappelez-vous à partir du chapitre 3 que la sortie de la cellule

photoélectrique sera renvoyée dans le bit 0 de cet octet.

3. Vérifiez que les paramètres de la cellule photoélectrique sont définis comme ci-dessus.

4. Effectuez les changements nécessaires et cliquez sur OK.

5. Fermez la fenêtre Edit I/O Parameters (édition des paramètres d’E/S) de la cellule photoélectrique.
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4-14        Configuration du réseau DeviceNet

Vérification de la configuration de la RediSTATION

1. Cliquez deux fois sur RediSTATION dans la fenêtre Scanlist. La fenêtre Edit I/O Parameters (édition des paramètres d’E/S) apparaît pour la RediSTATION.

2. Assurez-vous que la case Polled (interrogation) est cochée et que les paramètres Rx Size (taille à la réception) et Tx Size (taille à l’émission) sont chacun de 1 octet.

3. Apportez les changements nécessaires, puis cliquez sur OK.

4. Fermez la fenêtre Edit I/O Parameters pour la RediSTATION.
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Configuration automatique des dispositifs dans la Scanlist

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer automatiquement la

cellule photoélectrique et la RediSTATION sur l’automate Logix5550.


CONSEIL

Si vous désirez savoir comment configurer

manuellement les dispositifs, cliquez sur le bouton

Help (aide) du bas de l’écran et sélectionnez « Map

device input data manually » (saisie manuelle des

données de configuration).

1. Sélectionnez l’onglet Input (entrée).

2. Mettez en évidence la RediSTATION et la cellule photoélectrique comme indiqué ci-dessus et cliquez sur le bouton AutoMap.
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La configuration du dispositif apparaît dans la partie inférieure : Emplacement 1

Double mot 0

Entrées

Entrées

cellule

RediSTATION

photoélectrique

I = Entrée

Dans le chapitre 3, le module 1756-DNB a été installé dans l’emplacement 1 du châssis ControlLogix. Dans cet exemple, les entrées de la RediSTATION sont configurées dans le double mot 0

pour l’emplacement 1, dans les bits 0-7 du mot faible (L).

Rappelez-vous que dans le chapitre 2, le bouton START

représentait le bit 1 et le bouton STOP le bit 0. Les adresses des

entrées de la RediSTATION sont donc :

START Local:1:I.Data[0].1

STOP

Local:1:I.Data[0].0

L’entrée de la cellule photoélectrique est configurée dans le

double mot 0 pour l’emplacement 1, dans les bits 8-15 du mot

faible. Vous vous souvenez que dans le chapitre 3, le bit d’entrée

était le bit 0. L’adresse de l’entrée de la cellule photoélectrique est donc : Local:1:I.Data[0].8

3. Notez les adresses assignées aux boutons START et STOP et à 

la cellule photoélectrique dans votre système.  Vous utiliserez ces adresses dans l’exemple de programme d’application.

4. Sélectionnez l’onglet Output (sortie).
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La fenêtre ci-après apparaît :

5. Mettez en surbrillance la RediSTATION et cliquez sur le bouton AutoMap. La configuration des sorties de la RediStation apparaît dans la partie inférieure de la fenêtre.

Emplacement 1

Double mot 0

Après configuration,

l’adresse de sortie de

la RediSTATION

apparaît ici.

O = Sortie

Dans cet exemple, la sortie vers la RediSTATION est configurée

dans le double mot 0 de l’emplacement 1, dans l’octet inférieur

(bits 0-7) du mot faible. Dans le chapitre 2, le voyant indicateur était le bit de sortie 0. L’adresse du voyant indicateur de la RediSTATION est donc :

Local:1:O.Data[0].0

6. Notez l’adresse assignée à cette sortie dans votre système. 

Vous utiliserez cette adresse dans l’exemple de programme

d’application.
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7. Cliquez sur OK.

Le système vous propose de charger les changements dans le

dispositif (le scrutateur).

8. Cliquez sur Yes.


Sauvegarde de la configuration DeviceNet

1. Dans le menu File, sélectionnez Save As (enregistrer sous).

2. Enregistrez votre configuration DeviceNet en utilisant un nom de fichier approprié, par exemple 1756-DNB.

3. Fermez ou réduisez la fenêtre RSNetWorx pour DeviceNet.

Et ensuite ? 

Le chapitre suivant décrit la façon de configurer un réseau DeviceNet à distance depuis d’autres réseaux : ControlNet, Ethernet et Data Highway Plus.
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Chapitre 5

Configuration du DeviceNet à partir

d’un autre réseau

Que contient ce chapitre ? 

Ce chapitre décrit la façon de configurer un réseau DeviceNet à

distance à partir d’un autre réseau. Il donne des exemples de

configuration d’un réseau DeviceNet à partir de réseaux ControlNet, Ethernet et Data Highway Plus.

Nous supposons que vous avez précédemment configuré le réseau

que vous allez utiliser pour communiquer avec le réseau DeviceNet,

et que vous avez installé l’interface appropriée. Pour nos exemples, nous avons configuré un châssis ControLogix à 7 emplacements avec les modules suivants :

Emplacement 0

1756-L1, automate Logix5550

Emplacement 1

1756-DNB, module d’interface DeviceNet

Emplacement 2

1756-DHRIO, module d’interface Data Highway Plus

Emplacement 3

1756-CNB, module d’interface ControlNet

Emplacement 4

1756-ENET, module d’interface Ethernet

Le tableau ci-dessous décrit ce que contient ce chapitre et où trouver des informations spécifiques. Reportez-vous à la section ou aux sections qui s’appliquent à votre installation.

Pour plus d’informations sur


Voir page

Où trouver plus d’informations

5-2

Configuration de DeviceNet à partir d’un réseau ControlNet

5-2

Configuration de DeviceNet à partir d’un réseau Ethernet

5-5

Configuration de DeviceNet à partir d’un réseau Data 

5-8

Highway Plus

1
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5-2        Configuration du DeviceNet à partir d’un autre réseau Où trouver plus Reportez-vous aux publications suivantes pour plus d’informations sur 0RUH

Plus

d’informations

la configuration d’autres réseaux ControlLogix :

Pour plus d’informations sur :

Voir cette publication :

Numéro de la 

publication :

le module d’interface ControlNet pour

Passerelle ControlNet pour ControlLogix – Notice d’installation

1756-5.32FR

ControlLogix

ControlLogix ControlNet Interface Module User Manual

1756-6.5.3

le module d’interface Data Highway Plus pour  Module d’interface de communication 1756-5.4

ControlLogix

Data Highway Plus-Rio ControlLogix – Notice d’installation

Module d’interface de communication

1756-6.5.2

Data Highway Plus ControlLogix – Manuel utilisateur

le module d’interface Ethernet pour

ControlLogix Ethernet Communication Interface Module

1756-5.3

ControlLogix

Installation Instructions

Module d’interface de communication

1756-6.5.1

Ethernet ControlLogix – Manuel utilisateur

le protocole TCP/IP et les réseaux en général Comer, Douglas E., Réseaux TCP-IP, Volume 1 : Protocols and – Architecture, 2e éd. Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall, 1995.

ISBN 0-13-216987-8.

Tannebaum, Andrew S. Computer Networks, 2e éd. Englewood

–

Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1989. ISBN 0-13-162959-X.

Configuration de DeviceNet  Avant de mettre en oeuvre cet exemple, le réseau ControlNet doit être à partir d’un réseau configuré et doit fonctionner. Un module 1756-CNB doit être installé dans le châssis ControlLogix avec le module 1756-DNB. Dans cet


ControlNet

exemple, le module 1756-CNB est placé dans l’emplacement 3 du

châssis ControlLogix et est configuré comme station ControlNet 11.

Utilisez la configuration réelle de votre module CNB pour réaliser cet exemple.

1. Démarrez RSNetWorx.

2. Dans le menu File, sélectionnez New.
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Si vous avez installé RSNetWorx pour ControlNet sur votre

ordinateur, la fenêtre ci-dessous peut apparaître. Sinon, passez à

l’étape 4.

3. Mettez en surbrillance DeviceNet Configuration, puis cliquez sur OK.

4. Cliquez sur le bouton Online

de la barre d’outils.

La liste des drivers disponibles sous RSLinx apparaît. (Votre liste peut être différente de la liste représentée ici, selon les drivers configurés sur votre système.) 5. Sélectionnez le « + » à côté du driver ControlNet (AB_KTC-1

ci-dessus) pour développer l’arborescence.

6. Parcourez l’arborescence associée au fond de panier jusqu’à atteindre le réseau DeviceNet pour la voie A du module 1756-DNB.
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5-4        Configuration du DeviceNet à partir d’un autre réseau La fenêtre qui apparaît doit ressembler à la fenêtre ci-dessous : 7. Sélectionnez le bouton OK pour accepter le chemin. Le système vous demande de transférer ou de charger des dispositifs avant de passer en ligne.

8. Cliquez sur OK pour passer en ligne. RSNetWorx se met à parcourir le système pour y rechercher les dispositifs réseau. Notez que cette opération va être plus longue que dans le chapitre 4, dans la mesure où elle est faite à distance.

Quand vous avez fini de parcourir le logiciel, le réseau affiché sur votre écran doit ressembler au réseau représenté ci-dessous.

Vous êtes maintenant en ligne sur le réseau DeviceNet, via le réseau ControlNet. Exécutez les procédures décrites aux pages 4-6 à 4-18

pour configurer le réseau DeviceNet avant de charger, puis d’exécuter l’exemple de programme.
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Configuration de DeviceNet  Avant de réaliser cet exemple, le réseau Ethernet doit être configuré et à partir d’un réseau doit fonctionner. Un module 1756-ENET doit être installé dans le

châssis ControlLogix avec le module 1756-DNB. Dans cet exemple, le


Ethernet

module 1756-ENET se trouve dans l’emplacement 4 du châssis

ControlLogix et est configuré avec une adresse IP de 130.130.130.1.

Utilisez la configuration réelle de votre module ENET pour réaliser cet exemple.

1. Démarrez RSNetWorx.

2. Dans le menu File, sélectionnez New.

Si RSNetWorx pour ControlNet est installé sur votre ordinateur, la

fenêtre ci-après peut apparaître. Dans le cas contraire, passez à

l’étape 4.

3. Mettez en surbrillance DeviceNet Configuration, puis cliquez sur OK.

4. Cliquez sur le bouton Online 

de la barre d’outils.
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5-6        Configuration du DeviceNet à partir d’un autre réseau La fenêtre Browse for network apparaît avec les drivers disponibles. (Votre fenêtre peut être différente de la fenêtre

représentée ici, selon les drivers configurés sur votre système.)

5. Sélectionnez le « + » à côté de votre driver Ethernet (TCP-1

ci-dessus) pour le développer.

6. Parcourez l’arborescence jusqu’à atteindre le réseau DeviceNet de la voie A du module 1756-DNB.

Votre écran doit ressembler à l’écran ci-dessous :

7. Sélectionnez le bouton OK pour accepter le chemin.
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Le système vous demande de transférer ou de charger les

dispositifs avant de passer en ligne.

8. Cliquez sur OK pour passer en ligne.

RSNetWorx pour DeviceNet commence à parcourir la liste des

dispositifs réseau. Notez que cette opération va être plus longue

que dans le chapitre 4, dans la mesure où elle est faite à distance.

Quand vous avez fini de parcourir le logiciel, le réseau affiché sur votre écran doit ressembler au réseau représenté ci-dessous.

Vous êtes maintenant en ligne sur le réseau DeviceNet, via le

réseau Ethernet.

Exécutez les procédures décrites aux pages 4-6 à 4-18 pour configurer le réseau DeviceNet avant de charger puis d’exécuter l’exemple de programme.
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5-8        Configuration du DeviceNet à partir d’un autre réseau Configuration de DeviceNet  Avant d’exécuter cet exemple, le réseau Data Highway Plus doit être à partir d’un réseau Data configuré et doit fonctionner. Un module 1756-DHRIO doit se trouver dans le châssis ControlLogix avec le module 1756-DNB. Dans cet


Highway Plus

exemple, le module 1756-DHRIO se trouve dans l’emplacement 2 du

châssis ControlLogix et la voie A est configurée pour DH+ comme

station 3. Utilisez votre configuration DHRIO actuelle pour réaliser cet exemple.

1. Ouvrez le logiciel RSNetWorx pour DeviceNet.

2. Dans le menu File, sélectionnez New.

Si vous avez installé RSNetWorx pour ControlNet sur votre

ordinateur, la fenêtre ci-dessous peut apparaître. Sinon, passez à

l’étape 4.

3. Mettez en surbrillance DeviceNet Configuration, puis cliquez sur OK.

4. Cliquez sur le bouton Online

de la barre d’outils.
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La fenêtre Browse for network apparaît avec les drivers

disponibles. (Votre fenêtre peut être différente de la fenêtre

représentée ici, selon les drivers configurés sur votre système.)

5. Sélectionnez le « + » à côté du driver Data Highway Plus (AB_KT-1

ci-dessus) pour développer l’arborescence.

6. Parcourez l’arborescence jusqu’à atteindre le réseau DeviceNet de la voie A du module 1756-DNB. La fenêtre qui apparaît doit ressembler à la fenêtre ci-dessous :

7. Sélectionnez le bouton OK pour accepter le chemin.
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5-10        Configuration du DeviceNet à partir d’un autre réseau Le système vous demande de transférer ou de charger des dispositifs avant de passer en ligne.

8. Cliquez sur OK pour passer en ligne.

RSNetWorx pour DeviceNet commence à parcourir la liste des

dispositifs réseau. Notez que cette opération va être plus longue

que dans le chapitre 4, dans la mesure où elle est faite à distance.

Quand vous avez fini de parcourir le logiciel, le réseau affiché sur votre écran doit ressembler au réseau représenté ci-dessous.

Vous êtes maintenant en ligne sur le réseau DeviceNet via le réseau Data Highway Plus.

Exécutez les procédures décrites aux pages 4-6 à 4-18 pour configurer le réseau DeviceNet avant de charger et d’exécuter l’exemple de programme.

Et ensuite ? 

Le chapitre qui suit décrit la façon de créer et d’exécuter l’exemple de programme applicatif afin de tester le réseau DeviceNet.
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Chapitre 6

Exemple de programme d’application

Que contient ce chapitre ? 

Ce chapitre décrit la procédure permettant de créer, de charger et

d’exécuter un exemple de logique à relais pour tester le réseau

DeviceNet. Alors que le programme s’exécute, une pression sur le

bouton START de la RediSTATION va allumer le voyant indicateur

rouge, qui restera allumé jusqu’à ce que le bouton STOP soit enfoncé.

Le passage d’un objet devant la cellule photoélectrique incrémente un compteur.

N’oubliez pas que vous ne pouvez pas communiquer directement

avec l’automate sur un réseau DeviceNet. Vous devez charger et

lancer le programme en vous connectant au port RS232 de l’automate

ou via un autre réseau. Ce chapitre donne des exemples de

chargement et d’exécution du programme sur réseaux ControlNet,

Ethernet et Data Highway Plus.

Pour nos exemples, nous avons mis en oeuvre un châssis ControLogix

à 7 emplacements avec les modules suivants :

Emplacement 0

1756-L1, automate Logix5550

Emplacement 1

1756-DNB, module d’interface DeviceNet

Emplacement 2

1756-DHRIO, module d’interface Data Highway Plus

Emplacement 3

1756-CNB, module d’interface ControlNet

Emplacement 4

1756-ENET, module d’interface Ethernet

Le tableau ci-dessous décrit ce que contient ce chapitre et où trouver des informations spécifiques. Reportez-vous à la section ou aux sections qui s’appliquent à votre installation.

Pour plus d’informations sur


Voir page

Installation du logiciel

6-2

Création d’un nouvel automate

6-2

Création des points d’automate

6-3

Configuration des E/S

6-5

Création de la logique à relais

6-7

Chargement et exécution du programmedepuis un réseau ControlNet

6-9

Chargement et exécution du programme à partir d’un réseau Ethernet

6-11

Chargement et exécution du programme à partir d’un réseau DH+

6-13

Pour plus d’informations, reportez-vous au document Comment

0RUH

Plus

exploiter votre RSLogix 5000, publication Rockwell Software

9399-RL53GR.

1

Publication 1756-6.5.19FR - Mai 2000



6-2        Exemple de programme d’application


Installation du logiciel

Pour installer le logiciel RSLogix 5000 :

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM.

Remarque : Le CD-ROM supporte Windows Autorun. Une fois

inséré dans le lecteur de CD-ROM, si vous avez configuré Autorun,

l’installation démarre automatiquement au premier écran de

configuration.

Si Autorun n’est pas configuré sur votre lecteur de CD-ROM, passez

à l’étape 2.

2. A partir du menu Démarrer, choisissez Exécution.

La fenêtre déroulante Run apparaît.

3. Tapez d:/setup (si cette commande n’apparaît pas

automatiquement), si

d:  est la lettre correspondant à votre lecteur de CD-ROM.

4. Cliquez sur OK.

La barre d’avancement apparaît, suivie par un écran de bienvenue.

Création de l’application 

Les sections ci-après décrivent comment créer l’application exemple à exemple l’aide du logiciel RSLogix 5000.

Création d’un nouvel automate

La première étape consiste à créer un nouvel automate. Utilisez la

procédure suivante.

1. Démarrez RSLogix 5000. La fenêtre ci-dessous apparaît.
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2. Sélectionnez Fichier dans la barre de menu principale, puis sélectionnez Nouveau dans le menu déroulant.

La fenêtre Nouvel automate apparaît.

Entrez le nom de l’automate

de votre choix

Sélectionnez

dans la liste

Dans notre exemple,

déroulante

l’automate se trouve dans

0

l’emplacement 0

Description

optionnelle

Sélectionnez le répertoire sur votre

station de travail

(le répertoire par défaut apparaît)

3. Entrez un Nom pour votre automate. Sélectionnez ensuite le Type de châssis(type de châssis) et le Numéro d’emplacement (numéro d’emplacement) de votre automate Logix5550, et le

dossier où vous désirez enregistrer le fichier (Créer dans).

4. Cliquez sur le bouton OK pour accepter les paramètres.

Création des points d’automate

Utilisez la procédure suivante pour créer les points d’automate de

votre programme d’application.

1. Cliquez deux fois sur Points de l’automate dans la fenêtre projet.
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La fenêtre Points de l’automate apparaît :

2. Sélectionnez l’onglet Modifier les points au bas de la fenêtre Points de l’automate.

3. Créez le point suivant :

Nom du point


Type

counter_1


COUNTER

Entrez le nom dans le champ Nom du point, puis cliquez sur le bouton dans le champ Type. La fenêtre Sélectionnez le type 

de données s’ouvre.

4. Sélectionnez COUNTER dans la liste des types de données, puis cliquez sur OK.

5. Fermez la fenêtre Points de l’automate.
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Configuration des E/S

Utilisez la procédure ci-après pour configurer le module 1756-DNB

comme dispositif d’E/S pour l’application :

1. Sélectionnez le dossier Configuration des E/S dans la fenêtre projet.

2. Cliquez sur le bouton droit de la souris. La fenêtre déroulante ci-dessous apparaît : 3. Cliquez sur Nouveau Module. La fenêtre Sélectionnez le type de module apparaît : Publication 1756-6.5.19FR - Mai 2000
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4. Sélectionnez Scrutateur DeviceNet 1756 dans la liste et cliquez sur OK. La fenêtre Propriétés du Module apparaît.

Dans notre exemple de

programme, le 1756-DNB

Entrez un nom de votre choix.

Le champ Description est

optionnel

Sélectionnez Compatible

5. Remplissez la fenêtre Propriétés du Module comme indiqué ci-dessus.


CONSEIL

Les champs Taille d’entrée, Taille de sortie, et

Taille d’état définissent l’image E/S transférée par

connexion à l’automate. Si des données sont

renvoyées par la connexion ControlNet, vous pouvez

utiliser une image d’E/S aussi petite que possible

pour éviter de consommer la totalité de la taille de la

trame sur ControlNet.

Voir Annexe A pour plus d’informations sur la définition de la taille d’état.

6. Cliquez sur le bouton Fini. Le module 1756-DNB apparaît sous le dossier de configuration des E/S.
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Création de la logique à relais

Créez la logique à relais suivante pour l’exemple d’application :

1. Cliquez deux fois sur le dossier Routine principale dans la fenêtre projet, afin de faire apparaître le schéma de la logique à relais.

2. Mettez une sortie sur la première ligne. Assignez-lui le point « Local:1:O.CommandRegister.Run ».

Notez que quand vous ajoutez le 1756-DNB à la configuration des

E/S, la base de données des points d’automate est mise à jour avec

la configuration du module 1756-DNB (voir pages 4-16 et 4-17. ) Cette sortie est le bit RUN pour le module 1756-DNB du châssis local, emplacement 1.
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3. Ajoutez les lignes pour communiquer avec la RediSTATION, ce qui va forcer la cellule photoélectrique à incrémenter un compteur.

Votre programme terminé doit ressembler à ceci :

4. Sauvegardez ce programme en utilisant un nom approprié (par exemple « DeviceNet_Controller.ACD. »)
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Chargement et exécution

Vous ne pouvez pas vous mettre directement en ligne avec l’automate de l’exemple de programme  via le réseau DeviceNet. Les sections ci-après décrivent le chargement et l’exécution du programme à l’aide des réseaux suivants : d’application

• ControlNet (page 6-9)

• Ethernet (page 6-11)

• Data Highway Plus (page 6-13)

Vérifiez que vous disposez bien de la version


IMPORTANT

appropriée du firmware de l’automate.

Reportez-vous aux Notes de diffusion du RSLogix

5000 pour cette information.

Chargement et exécution du programmedepuis un réseau 


ControlNet

Suivez la procédure ci-dessous pour charger et exécuter l’exemple de programme depuis un réseau ControlNet.

1. Cliquez sur le menu RSLogix 5000 Communications et sélectionnez Who Active.

2. La fenêtre Who Active apparaît (votre fenêtre peut être légèrement différente, selon les drivers et autres dispositifs que vous aurez installés) :

3. Sélectionnez le « + » à côte du module ControlNet (AB_KTC-1

ci-dessus) pour développer l’arborescence.
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4. Naviguez dans l’arborescence jusqu’à atteindre le fond de panier pour trouver l’automate Logix5550 (1756-L1).

La fenêtre qui apparaît doit ressembler à la fenêtre ci-dessous :

5. Mettez en surbrillance l’automate comme indiqué ci-dessus et cliquez sur le bouton Charger. Le système vous propose de charger vers l’automate.

6. Cliquez sur Charger. La barre d’état doit s’incrémenter et l’indicateur LED RS-232  de l’automate doit clignoter en vert afin d’indiquer la présence de communications entre le PC et

l’automate.

7. Une fois le chargement terminé, changez le mode de l’automate Logix5550 en Exécution. L’affichage du module 1756-DNB doit alterner entre « Run » et « A#00 ».

8. Appuyez et relâchez le bouton START sur la RediSTATION. Le voyant rouge doit s’allumer. Sur votre écran, vous constatez l’activation de la ligne 1 de votre logique à relais dès que vous

appuyez sur le bouton.

9. Passez la main à plusieurs reprises devant la cellule

photoélectrique. Sur votre écran, vous devez voir le compteur

s’incrémenter.

10. Appuyez et relâchez le bouton STOP sur la RediSTATION. Le voyant rouge doit s’éteindre. Sur votre écran, vous allez voir la ligne 2 de votre logique à relais s’activer quand vous appuyez sur

le bouton.

Ceci termine la description de l’exemple ControlNet.
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Chargement et exécution du programme à partir d’un réseau 


Ethernet

Suivez la procédure ci-dessous pour charger et exécuter l’exemple de programme depuis un réseau Ethernet.

1. Cliquez sur le menu RSLogix 5000 Communications et sélectionnez Who Active.

2. La fenêtre Who Active doit apparaître (Votre fenêtre peut être légèrement différente, selon les drivers et autres dispositifs que vous aurez installés) :

3. Sélectionnez le « + » à côté de votre module Ethernet (TCP-1

ci-dessus) pour développer l’arborescence.

4. Naviguez dans l’arborescence jusqu’au fond de panier jusqu’à atteindre l’automate Logix5550.

Votre fenêtre doit être similaire à la fenêtre suivante :
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6-12        Exemple de programme d’application 5. Mettez en surbrillance l’automate comme indiqué ci-dessus et cliquez sur le bouton Charger. La barre d’état doit s’incrémenter et l’indicateur RS-232  de l’automate doit clignoter en vert pour indiquer qu’il y a communication entre le PC et l’automate.

6. Une fois le chargement terminé, mettez le mode de l’automate Logix5550 sur Exécution. L’affichage du module 1756-DNB doit alterner entre « Run » et « A#00 ».

7. Appuyez et relâchez le bouton START de la RediSTATION. Le voyant rouge doit s’allumer. Sur l’écran, vous allez voir la ligne 1 de votre logique à relais s’activer quand vous appuyez sur le bouton.

8. Passez la main à plusieurs reprises devant la cellule

photoélectrique.Sur votre écran, vous devez voir le compteur

s’incrémenter.

9. Appuyez et relâchez le bouton STOP sur la RediSTATION. Le voyant rouge doit s’éteindre. Sur votre écran, vous allez voir la ligne 2 de votre logique à relais s’activer quand vous appuyez sur

le bouton.

Ceci achève la description de l’exemple ControlNet.
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Chargement et exécution du programme à partir d’un réseau DH+

Suivez la procédure ci-dessous pour charger et exécuter l’exemple de programme depuis un réseau DH+.

1. Cliquez sur le menu RSLogix 5000 Communications et sélectionnez Who Active.

La fenêtre Who Active apparaît (votre fenêtre peut être légèrement différente, selon les drivers et autres dispositifs que vous aurez installés) :

2. Sélectionnez le « + » à côté du module Data Highway Plus (AB_KT-1 ci-dessus) pour développer l’ arborescence.

3. Naviguez dans l’arborescence jusqu’au fond de panier pour atteindre l’automate Logix5550.

La fenêtre qui apparaît doit ressembler à la fenêtre ci-dessous :
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6-14        Exemple de programme d’application 4. Mettez en surbrillance l’automate comme indiqué ci-dessus et cliquez sur le bouton Charger. La barre d’état doit s’incrémenter et l’indicateur LED RS-232 de l’automate doit clignoter en vert afin d’indiquer la présence de communications entre le PC et

l’automate.

5. Une fois le chargement terminé, changez le mode de l’automate Logix5550 en Exécution. L’affichage du module 1756-DNB doit alterner entre « Run » et « A#00 ».

6. Appuyez et relâchez le bouton START sur la RediSTATION. Le voyant rouge doit s’allumer. Sur votre écran, vous constatez l’activation de la ligne 1 de votre logique à relais dès que vous

appuyez sur le bouton.

7. Passez la main à plusieurs reprises devant la cellule

photoélectrique. Sur votre écran, vous devez voir le compteur

s’incrémenter.

8. Appuyez et relâchez le bouton STOP sur la RediSTATION. Le voyant rouge doit s’éteindre. Sur votre écran, vous allez voir la ligne 2 de votre logique à relais s’activer quand vous appuyez sur

le bouton.

Ceci achève la description de l’exemple Data Highway Plus.

Et ensuite ? 

Les exemples d’application sont terminés. Le chapitre suivant décrit comment les indicateurs de diagnostic du module 1756-DNB peuvent être utilisés pour la résolution de problèmes.
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Chapitre 7

Dépannage

Que contient ce chapitre ? 

Le présent chapitre décrit les diagnostics fournis par les indicateurs de diagnostic à LED de la face avant du module 1756-DNB.

Pour plus d’informations sur 

Voir page :

Diagnostics du cycle de mise sous tension

7-1

Adresse de station/voyant d’état

7-2

Interprétation des trois voyants d’état LED

7-4

Voyant d’état MOD/NET

7-4

Voyant d’état des E/S

7-5

Voyant d’état OK

7-6


CONSEIL

Le module 1756-DNB (firmware, révision majeure 3)

fournit des informations d’état développées via le

menu d’aide en ligne de RSLogix 5000. Vous pouvez

accéder à l’aide en ligne, section « Résolution des

problèmes d’utilisation du logiciel » pour obtenir ces

informations.


Diagnostics du cycle de 

Quand vous appliquez l’alimentation au châssis, vérifiez les voyants mise sous tension alphanumériques du module pour déterminer si le module

fonctionne. Les voyants alphanumériques affichent les informations

suivantes :

1. Firmware, révision majeure (01 à 128)

2. Firmware, révision mineure (01 à 255)

3. Vitesse de transmission (125, 250 ou 500)

4. MAC ID (00 à 63)

Affichage

alphanumérique

MOD/NET IO

OK

1
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Adresse de station/voyant 

Après mise sous tension, le module d’interface 1756-DNB utilise

d’état

l’affichage alphanumérique comme adresse de station/voyant d’état

avec des codes numériques pour donner des informations de

diagnostic sur le module. L’affichage clignote à intervalles d’environ 1

seconde. Le tableau ci-après récapitule la signification des codes

numériques.

Adresse de station/voyant d’état

Code 

Description


Action

numérique

Affichage

Fonctionnement normal. L’affichage  Aucune.

de l’adresse  numérique correspond à l’adresse de

réseau

station du module réseau DeviceNet.

0 à 63

70

Le module n’a pas pu vérifier les

Donnez au module une autre adresse

adresses de station en double

disponible. L’adresse de station que

vous sélectionnez est déjà utilisée sur

ce réseau.

71

Données illégales dans la table de

Reconfigurez la liste de scrutation et

scrutation (le numéro de station

retirez les données illégales.

clignote).

72

Le dispositif esclave a arrêté de

Inspectez les dispositifs et vérifiez les

communiquer (le numéro de station  connexions.

clignote).

73

Les informations d’identité du

Vérifiez que c’est le bon dispositif qui

dispositif ne correspondent pas à la  se trouve sur ce numéro de station.

clé électronique de la table de

Assurez-vous que le dispositif assigné

scrutation (le numéro de station

à l’adresse de station clignotante

clignote).

correspond à la clé électronique

souhaitée (vendeur, code produit, type

de produit).

74

Débordement de données détecté

Modifiez la configuration et vérifiez la

sur le port.

validité des données. Vérifiez le trafic

des communications réseau.

75

Aucune liste de scrutation n’est

Entrez une liste de scrutation.

active dans le module.

76

Pas de trafic réseau direct pour le

Aucune. Le module entend d’autres

module détecté.

communications réseau.

77

La taille des données attendue par le  Reconfigurez votre module pour dispositif ne correspond pas à l’adapter aux tailles de données

l’entrée de la liste de scrutation (le  correctes en émission et en réception.

numéro de station clignote).

78

Le dispositif esclave de la table de

Ajoutez le dispositif au réseau, ou

scrutation n’existe pas (le numéro de  supprimez l’entrée de la liste de station clignote).

scrutation pour ce dispositif.

79

Le module n’a pas transmis le

Assurez-vous que votre module est

message.

connecté à un réseau valide.

Vérifiez que les câbles sont bien

connectés.

80

Le module est en mode IDLE.

Mettez l’automate en mode RUN.

Activez le bit RUN du registre de

commande du module.

81

Le module est en mode FAULT.

Vérifiez que le bit de défaut est bien

défini dans le Registre de commande

du module.
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Adresse de station/voyant d’état

Code 

Description


Action

numérique

82

Erreur détectée dans la séquence des  Vérifiez l’entrée de la liste de messages d’E/S fragmentés scrutation du dispositif esclave pour

provenant du dispositif (le numéro de  vous assurer que les longueurs des station clignote).

données d’entrée et de sortie sont

correctes. Vérifiez la configuration du

dispositif esclave.

83

Le dispositif esclave renvoie des

Vérifiez l’exactitude de l’entrée de la

réponses d’erreur lorsque le module  liste de scrutation. Vérifiez la tente de communiquer avec lui (le configuration du dispositif esclave. Le

numéro de station clignote).

dispositif esclave peut se trouver dans

une autre liste de scrutation maître.

Réinitialisez le dispositif esclave.

84

Le module initialise le réseau

Aucune. Ce code s’efface dès que le

DeviceNet.

module tente d’initialiser tous les

dispositifs esclaves du réseau.

85

Taille de données supérieure à 255  Configurez le dispositif pour une taille octets (le numéro de station de données plus petite.

clignote).

86

Le dispositif produit des données de  Vérifiez la configuration du dispositif longueur zéro (état inactif) alors que  et l’état de la station esclave.

le module est en mode d’exécution.

90

L’utilisateur possède un port de

Vérifiez le bit de désactivation du

communication désactivé.

Registre de commande du module.

91

Condition d’arrêt du bus détectée sur  Vérifiez les connexions DeviceNet et le port comm. Le module détecte des  l’intégrité du support physique.

erreurs de communication.

Recherchez d’éventuels dispositifs

esclaves en défaut ou d’autres sources

éventuelles d’interférences réseau.

92

Aucune alimentation réseau

Fournit l’alimentation du réseau.

détectée sur le port comm.

Assurez-vous que le câble de

dérivation du module achemine

l’alimentation du réseau au port comm

du module.

95

Mise à jour FLASH de l’application

Aucune. Ne déconnectez pas le

en cours.

module pendant que la mise à jour

FLASH est en cours. Vous risqueriez de

perdre les données se trouvant dans la

mémoire du module.

97

Fonctionnement du module

Vérifiez le bit d’arrêt dans le Registre

interrompu par la commande

de commande du module.

utilisateur.
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Interprétation des trois 

Les trois voyants d’état LED du module fournissent des informations voyants d’état LED

sur le réseau et ses connexions. Les tableaux des pages 7-4 à 7-6 

donnent la condition du voyant et son état correspondant, et

expliquent ce que signifie chaque condition.

Voyant d’état MOD/NET

Ce voyant bicolore (vert/rouge) fournit une information d’état limitée sur le dispositif et ses communications. Le voyant d’état combiné module/réseau (ou Mod/Net) indique si le dispositif est alimenté et s’il fonctionne correctement.

Voyant d’état MOD/NET

Condition

Etat


Indique

éteint

hors tension/hors ligne

Le dispositif n’est pas en ligne. Le dispositif

n’a pas encore achevé le test Dup_MAC_ID.

Le dispositif peut ne pas être alimenté.

vert

dispositif opérationnel

Le dispositif fonctionne normalement.

vert

dispositif en veille (le

Le dispositif doit être mis en service en raison

clignotant(1)

dispositif doit être mis en  d’une configuration manquante, incomplète ou service) incorrecte. Le dispositif est peut-être en veille.

Reportez-vous aux Spécifications DeviceNet,

Volume II, Objet identité.

rouge

défaut mineur

Défaut récupérable.

clignotant(1)

rouge

défaut irrécupérable

Le dispositif présente un défaut irrécupérable

et peut devoir être remplacé.

vert/rouge

dispositif en autotest

Le dispositif est en autotest. Reportez-vous

clignotant

aux spécifications DeviceNet, Volume II, Objet

identité.

(1)

La vitesse de clignotement du voyant est d’environ 1 clignotement par seconde. Le voyant doit être allumé pendant environ 0,5 seconde et éteint pendant environ 0,5 seconde.
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Voyant d’état des E/S

Ce voyant bicolore (vert/rouge) indique l’état de la liaison de

communication.

Voyant d’état des E/S

Condition

Etat


Indique

éteint

hors tension,

Le dispositif n’est pas en ligne.

hors ligne

Le dispositif n’a pas encore achevé le test

Dup_MAC_ID.

Le dispositif n’est peut-être pas alimenté ;

regardez la LED d’état du module.

vert

en ligne,

Le dispositif est en ligne, mais n’a pas de

clignotant(1)

non connecté

connexions à l’état établi.

Le dispositif a passé le test Dup_MAC_ID, est

en ligne, mais n’a pas de connexions établies

vers d’autres stations.

Pour un dispositif de groupe 2 uniquement,

cela signifie que ce dispositif n’est pas alloué

à un maître.

Pour un dispositif type UCMM, cela signifie

que le dispositif n’a pas de connexions

établies.

vert

liaison OK, en ligne,

Le dispositif est en ligne et a des connexions à

connecté

l’état établi.

Pour un dispositif de groupe 2 uniquement,

cela signifie que le dispositif est alloué à un

maître.

Pour un dispositif type UCCM, cela signifie que

le dispositif a une ou plusieurs connexions

établies.

rouge

dépassement de temps de  Une ou plusieurs connexions d’E/S sont à l’état clignotant(1)

la connexion

dépassement de temporisation.

rouge

panne de la liaison critique Dispositif de communication en défaut. Le dispositif a détecté une erreur qui l’a rendu incapable de communiquer sur le réseau (MAC

ID en double ou bus éteint).

(1)

La vitesse de clignotement de la LED est d’environ 1 éclair par seconde. La LED doit être allumée pendant environ 0,5 seconde et éteinte pendant environ 0,5 seconde.
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Voyant d’état OK

Ce voyant bicolore (vert/rouge) fournit une information d’état sur le dispositif dans le châssis ControlLogix. Il indique si le dispositif est sous tension et s’il fonctionne correctement.

Voyant d’état OK

Condition

Status


Indique

éteint

pas d’alimentation

Aucune alimentation n’est appliquée au

dispositif. Appliquez l’alimentation du châssis.

Vérifiez que le module est complètement

inséré dans le châssis et le fond de panier.

vert

dispositif opérationnel

Le dispositif fonctionne normalement. Un

dispositif de contrôle a établi la connexion

avec le module.

vert

dispositif en veille

Le dispositif fonctionne correctement ;

clignotant 1

toutefois, aucun dispositif de contrôle n’a

établi de connexion avec le module.

rouge

défaut mineur

Défaut récupérable. Reconfigurez le dispositif,

clignotant(1)

réinitialisez le dispositif ou effectuez la

récupération de l’erreur.

rouge

défaut non récupérable

Le dispositif présente un défaut non

ou

récupérable ; réparez-le ou remplacez-le ; ou

dispositif en autotest

bien le dispositif est en autotest lors de la

mise sous tension.

(1)

La vitesse de clignotement du voyant est d’environ 1 clignotement par seconde. Le voyant doit être allumé pendant environ 0,5 seconde et éteint pendant environ 0,5 seconde.
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Annexe A

Structure d’état du 1756-DNB

Structure d’état du module

L’automate reçoit des informations d’état sur la capacité du module 1756-DNB à échanger des messages DeviceNet avec d’autres stations en lisant une structure d’état stockée dans le module 1756-DNB. Le module met périodiquement à jour le contenu de la structure d’état et copie son contenu dans l’automate.

La structure d’état se compose de plusieurs tables de 64 bits. La

position de chacun des 64 bits qui composent une table d’état donnée correspond directement à l’adresse de station d’un dispositif.

La structure d’état peut être visualisée dans la base de données des points de l’automate en agrandissant le point d’état (par exemple, Local:1:S).

1
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La structure d’état se compose des zones de données suivantes :

Structure d’état

Description de l’élément

Type de 


DINT

donnée

Scan_Counter

Compteur incrémenté à chaque scrutation  32 bits

10

des E/S

Device_Failure_Register

Table binaire des dispositifs en défaut ;

64 bits

1 = défaut

Autoverify_Failure_Register

La taille des E/S du dispositif ne

64 bits

correspond pas à la table interne du

lecteur ; 1 = erreur de correspondance

Device_Idle_Register

Table binaire des dispositifs inactifs ;

64 bits

1 = inactif

Active_Node_Register

Table des stations en ligne ; 1 = en ligne

64 bits

Status_Display

Représentation ASCII d’un affichage

4 octets

alphanumérique DNB

Scanner_Device_Status

Etat du scrutateur

DCB 4 octets

11

scanner_address

Adresse DeviceNet du module DNB

BCD 8 bits

scanner_status

Etat du module DNB

DCB 8 bits

device_address

Défilement par adresse dans les stations

DCB 8 bits

DeviceNet en défaut (0 = pas de défaut)

device_status

DCB 8 bits

Reserved_Array

Extensions futures (20 octets)

20 8 bits

16

Device_Status_Array

Etat de station DeviceNet, 1 octet par

64 8 bits

24/32

dispositif

Le 1756-DNB, versions 3.002 et ultérieures, et le RSLogix 5000,

versions 2.25 et ultérieur, supportent des structures d’état de taille variable.

Lorsque l’utilisateur spécifie la taille de la structure d’état pendant la configuration des Propriétés du module 1756-DNB (voir page 6-6), les éléments de la structure correspondent à la définition de la structure d’état jusqu’à à la taille sélectionnée.
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Pour ControlLogix, les tailles disponibles sont :

• 10 DINT (valeur sur 32 bits)

• 11 DINT

• 16 DINT

• 24 DINT

• 32 DINT (Défaut)

Ainsi, lorsque l’utilisateur sélectionne une taille d’état de 10 DINTs dans RSLogix 5000, la structure d’état se compose des champs Scan-Counter à  Reserved_Array. Si l’utilisateur sélectionne une taille d’état de 24, la structure d’état se compose des champs  Scan_Counter jusqu’à la moitié de  Device_Status_Array (32 premières adresses DeviceNet). Si l’utilisateur sélectionne une taille d’état de 32, la structure d’état se compose des champs  Scan_Counter jusqu’à la totalité de  Device_Status_Array.
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